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40 A
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20 A

4

(2000 W)

A

1 (Iluminação Quadra 1)

20 A

4

(2000 W)

B

2 (Iluminação Quadra 2)

20 A

4

(2000 W)

C

3 (Iluminação Quadra 3)

20 A

4

(2000 W)

B

4 (Iluminação Quadra 4)

20 A

4

(2000 W)

C

5 (Iluminação Quadra 5)

20 A

4

(500 W)

A

6 (Iluminação Externa 1)

20 A

4

(500 W)

A

7 (Iluminação Externa 2)

20 A

4

(1250 W)

A

8 (Iluminação Externa 3)

QD1 (GERAL)

(12250 W)

DET.  SPDA

ESCALA 1:75

SOLDA EXOTÉRMICA

CORDOALHA DE COBRE NU

# 35mm²

TUBO PVC

3m

CAIXA DE INSPEÇÃO

30x30x40cm

TUBO DE PVC

Ø35mm

Terminal de pressão tipo prensa

com 4 parafusos

p/ cabo de 35mm²

DET.

CAIXA INSPEÇÃO

ESCALA 1:25
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- QUANDO A CAIXA DE CONCRETO FOR UTILIZADA PARA
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RESP. TÉCNICO:

N°:

OBRA:

DESCRIÇÃO:

DATA:

FOLHA:

ESCALA: DATA:

REVISÃO:

RESP. TÉCNICO

PROJETO

PROPRIETÁRIO

DANILO BOMIFM COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

PREF.: JARBAS HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA MG179.794D / VISTO BA 35.506

LOCAL:

PROJETISTA:

DANILO BOMFIM


